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Tijdelijke drinkwaterinstallaties en wateropslag

 

Het verzorgen van een veilige en hygiënische drinkwatervoorziening op evenementen is van essentieel belang voor het 

welzijn van deelnemers en bezoekers. Of het nu gaat om bestaande leidingwaterinstallaties of tijdelijke oplossingen die 

na het evenement worden verwijderd, het naleven van de hoogste normen is cruciaal. Als drinkwatervoorzieningen zoals 

tijdelijke leidingwaterinstallaties en waterreservoirs verkeerd worden aangelegd, onderhouden of gebruikt, dan is een 

besmetting met ziekteverwekkers mogelijk.  

 

Richtlijnen Landelijk Centrum Hygiene en Veiligheid 

Als organisator bent u verantwoordelijke voor  

het naleven van de Hygiënerichtlijn voor evenementen. 

Kijk voor de volledige richtlijn die het Landelijk 

Centrum Hygiene en Veiligheid heeft opgesteld op de 

website van het RIVM: www.rivm.nl/hygienerichtlijnen. 

 

(Tijdelijke) leidingwaterinstallaties 

Sommige terreinen hebben bestaande 

leidingwaterinstallaties, maar het kan ook voorkomen 

dat er tijdelijke leidingwaterinstallaties moeten worden 

geplaatst die na het evenement weer verwijderd 

worden. Met tijdelijke leidingwaterinstallaties worden 

leidingen en toebehoren bedoeld die worden 

aangesloten op een bestaande leidingwaterinstallatie 

zoals een buitenkraan of aansluitpunt van het 

drinkwaterbedrijf. Let bij bestaande en tijdelijke 

drinkwatervoorzieningen op de volgende regels: 

• Het water in de waterinstallatie moet van 
drinkwaterkwaliteit zijn; 

• De waterinstallatie moet voldoen aan: 
o De normen van het Nederlands 

Normalisatie Instituut (NEN) 1006. In 
de waterwerkbladen is deze norm 
uitgewerkt  

o De aansluitwaarden van het 
leidingwaterbedrijf 

• Voor het installeren van tijdelijke 
leidingwaterinstallaties is het Waterwerkblad 
1.4H van toepassing. Hierin staat beschreven 
hoe de installatie moet worden aangelegd, 
welke materialen moeten worden gebruikt en 
hoe de installatie moet worden beheerd;  

• Ga na of  andere waterwerkbladen van 
toepassing zijn; 

• Afwijkingen zijn alleen toegestaan op basis 
van een risicoanalyse en in overleg met het 
drinkwaterbedrijf.  

 

TIPS: 

• Gebruik een deskundig verhuurbedrijf dat de 
tijdelijke leidingwaterinstallatie volgens de 
waterwerkbladen aanlegt en advies geeft over 
correct beheer en gebruik. Vraag een 
schriftelijke bevestiging dat de geleverde 
diensten voldoen aan de waterwerkbladen; 

• Neem contact op met het drinkwaterbedrijf 
indien er vragen zijn of twijfels zijn of de 
leidingwaterinstallatie aangelegd is 
volgens Waterwerkblad 1.4;  

• Voor evenementen(terreinen) waar een 
tijdelijke leidingwaterinstallatie wordt 
aangelegd, is het aan te bevelen een 
installatiebedrijf te kiezen met een KIWA BRL-
K14036-certificaat; 

• Kijk voor meer informatie over het plaatsen en 
gebruiken van tijdelijke 
drinkwatervoorzieningen in het Nederlands 
Handboek Evenementen Veiligheid (hoofdstuk 
19.8). 

 

Voorziening voor Wateropslag 

Tijdens een evenement kan er gebruikt gemaakt 

worden van een voorziening voor wateropslag  

(tankwagen of reservoir). Als dit water gebruikt wordt 

voor tijdelijke drinkwaterinstallaties, zoals bijv. bedoeld 

voor voedselbereiding, drinkwaterpunten, 

afspoelpunten van het lichaam of  

handenwasgelegenheden, let dan op het volgende: 

• Gebruik alleen wateropslagvoorzieningen die 
daarvoor bedoeld zijn en schoon zijn. Vraag 
altijd aan de leverancier om een schriftelijk 
bewijs dat het geschikt is voor de opslag van 
drinkwater; 

• Het water in tanks, reservoirs en andere 
vormen van tijdelijke wateropslag sproeiende 
installaties wordt gebruikt, dient van 
drinkwaterkwaliteit te zijn; 
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• Gebruik voor het vullen van waterinstallaties 
geschikte waterslangen die voor drinkwater 
worden gebruikt, niet beschadigd zijn en 
droog en schoon zijn; bij voorkeur worden 
nieuwe slangen gebruikt; 

• Vul een waterinstallatie zo kort mogelijk 
voordat het gebruikt wordt; 

• Volg de onderhoudsinstructies van de 
fabrikant of leverancier voor waterhoudende 
installaties. 

Legionellapreventie 

De organisator is verantwoordelijk voor 
legionellapreventie. Zie voor meer informatie de folder 
Legionellapreventie. 

Besmettelijke ziekten 

• Heeft u vragen over besmettelijke ziekten, dan 

is het Team Infectieziekten van de GGD 

Amsterdam bereikbaar via 020 555 5337 (ma 

t/m vr van 8.30 - 17.00 uur); 

• Bel alleen buiten kantoortijden bij vragen die 

niet tot de volgende werkdag kunnen 

wachten, bijvoorbeeld als er tijdens het 

evenement mensen ziek worden, naar 020 

555 5555 vraag naar de dienstdoende arts 

infectieziekten. 

 

 

 

Colofon 
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